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OKRES DNI ROEBOCZE WEEKEND (SOBOTA) WEEKEND (NIEDZIELA)
(PONIEDZIALEK-PIATEK)
GODZINA TEMPERATURA GODZINA TEMPERATURA GODZINA TEMPERATURA
OKRES 1 08:00 20°C 06:00 20°C 06:00 20°C
OKRES 2 08:00 15°C 0&:00 20°C 05:00 20°C
OKRES 3 11:30 15°C 11:30 20°C 11:30 20C
OKRES 4 13:30 15°C 13:30 20°C 13:30 20°C
OKRES 5 17:00 22°C 17:00 20°C 17:00 20°C
OKRES 6 22:00 15°C 22:00 15°C 22:00 15°C
645'8 & * ;""8"/408 "/ &
(M) :LHG\ XUJGG]JHQLH MHVW Z\ CFJRQH SUJ\WU]J\PDM MHGQRFIH QLH SUJH] V SUJ\FLVNL JHJDUD
@ = |DDZDQVRZDQ\FK UHJXODWRUD 8>\ZDMGF VWU]D HN ]P L+ SDNHAMDGKWVERF Q DY WD) SRR RE G SWDH
L) :SURZDGIRQH JPLDQ\ JRVWDQC ]|DSLVDQH SR QDFL QLUFLYYSUNFLVNX |DVLODQLD
KOD FUNEKCIA USTAWIENIA I OPCIE WARTE]ﬂii
DOMYSLNA
1 Kompensacja temperatury -9°C do +9°C (dla czujnika wewnetrznego) -3
2 Temperatura wigczenia termostatu 1 ~5'C 1
3 Blokowanie przyciskow 00: Wszystkie przyciski sa zablokowane, za wyjatkiem 01
przycisku zasilania,
01: Wszystkie przyciski sa zablokowane.
4 Rodzaje czujnika In: Czujnik wewnetrzny (regulujacy temperature) AL
Qu: Czujnik zewnetrzny (regulujgcy temperature)
AL: Wewnetrzny/ Zewnetrzny czujnik (wewnetrzny —
koniroluje temperature; zewnetrzny — ogranicza
temperature)
5 Minimalne ustawienia 5-15°C 05
6 Maksymalne ustawienia 15 - 45°C 35
7 Tryb wysSwietlania 00: Wyswietl jednoczesnie ustawiona temperature oraz 00
temperature pomieszczenia
01: Wyswietl jedynie ustawiona temperature
8 [Ustawienia ochrony przed niska 0-10°C 00
temperaturg
9 Ustawienia ochrony przed wysoka 25 - 70°C 45
temperaturg
A Ustawienia energooszczednosci  00: Tryb zwykly 0
01: Tryb energooszczedny
B Temperatura ekonomiczna 0-30°C 20
C [Poziom jasnosci wyswietlacza 0-7 7
D Poziom jasnosci wyswietlacza 0-7 3
E Powrot do ustawien fabrycznych 00: Ustawienia uzytkownika 0

7(1

%,852 # 0

01: Powrot do ustawien fabrycznych
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